LEGENDA:

] - TABLOUELECTRIC

- CABLURI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CU
INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI IN MANUNCHI

- CABLURI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONFORM
PROIECT TEHNIC REALIZAT DE SOCIETATI SPECIALIZATE

CONFORM AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
- CABLU REZISTENT LA FOC 90 DE MINUTE TIP NHXH FE180 E90
S i L
16 - TABLOU GENERAL o o ©
AAR - AUTOMAT PENTRU ANCLANSAREA REZERVEI E
TE - TABLOU ETAJ
TSPI - TABLOU STATIE POMPE INCENDIU
T . T T L
TGPHi - TABLOU CENTRALA TERMICA TERASA © o o0 TERASA
TGPHitHe - TABLOU FORTA S| AUTOMATIZAREGRUP POMPARE HIDRANTI INTERIORI SI
EXTERIORI
INVERTOR PANOURI | el =
FOTOVOLTAICE 25kW Pi=11.67kW
Pa=10.5kW
ETAJ1 ETAJ1
PROIECT TEHNIC REALIZAT DE SOCIETATI
SPECIALIZATE CONFORM AVIZ TEHNIC DE N TCT GRUP ELECTROGEN 44kVA MONTAT LA
RACORDARE Pi=6.4kW EXTERIOR IN CARCASA INSONORIZANTA
TG Pa=5.8kW R
Pi=155.87kW ! 3 TRl
Pa=116.9kW ! : u
TORI N 5
N N
TGPHI+He i . o i
1A+1R+Pp TSPI Regim nominal:  Regim incendiu:
Pi=26.3kW Pi=26.3kW
Pa=9.21kW Pa=17.1kW
Pi=16.5kW
Pa=9.0kW AR
GOSPODARIE DE INCENDIU
INSTALATII ELECTRICE
SCHEMA BLOC DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA
% IE18
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